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Plano de face do rack (BD1) - Pavimento

Unidade de ventilação de teto - 4 vent.

12 tomadas 2P+T, 10A

Patch Panel Gigalan CAT.6 - 24 Portas

Guia para cabos - aberto

Switch 10/100Mbps - BaseTX
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nobreak 1500 VA
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Legenda - Pavimento
CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO 10x10cm

Caixa de passagem embutida a 1,10m do piso

Condulete de PVC 5 entradas

Câmera tipo Bullet na parede a 2,80m do piso

Câmera tipo Dome no teto

Módulo externo do Videoporteiro a 1,60m do piso (mesmo ponto com Projeto Elétrico)
Módulo interno do Videoporteiro a 1,60m do piso (mesmo ponto com Projeto Elétrico)

Rack Enterprise 12U x 600mm x 600mm

Legenda de condutos - Pavimento

Cabeamento

Teto

Baixa

Piso

Legenda das indicações - Pavimento
IP Alarme e Controle de Acesso - I - Videoporteiro, módulo externo IP - alto H160
IP Alarme e Controle de Acesso - I - Videoporteiro, módulo interno IP - alto H160
90° - IP/POE CFTV - UTP - I - Câmera Bullet IP66 90° - IP/POE - alta - EXTERNA
90° - IP/POE CFTV - UTP - I - Câmera Dome IP66 90° - IP/POE - teto
MET 30x30 Metálica placa cega - 30x30cm - média H110

2xCSU-4P
CAM.1 a CAM.2

FOLHA:

ESCALA:

DATA:

CONTEÚDO:

Proprietário

 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS

LOGOMARCA:

EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL ESTADUAL

Folha:

APROVAÇÃO:

ÁREA REFORMADA:

Endereço:

TÉRREO

CFTV

1955,32m²

CNPJ: 01.409.671/0001-73

REV. DESCRIÇÃO DA REVISÃO DATA AUTORFASE
00 EMISSÃO INICIALEXE 08/10/2024 LUCAS

INDICADA

08/10/2024
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RAFAEL DE OLIVEIRA MACHADO
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LUCAS PERUZZO LAMB
CREA-MT nº 121969920-9
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PROJETO EXECUTIVO

PLANTAS BAIXA COM PONTOS DE
CFTV E FORÇA, ESQUEMA LOGICO
DO RACK, ESQUEMA FISICO RACK,
NOTAS E LEGENDA

Av. Liberdade, Qd. 138-A, Lt 1A 4, Jardim Buriti Sereno, Aparecida de Goiânia - GO
CEP:74943-400
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